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985402 - Fernmeldetableu

Anschluss:

Die Spannungsversorgung erfolgt mit einem zentralen Versorgungsgerät.
Die weiteren Anschlüsse sind gemäß des unten aufgeführten Anschlussplans herzustellen.
Nur ein ordnungsgemäßer Anschluss führt zu einer einwandfreien Auswertung.

Anschluss “Fernmeldetableau“ an einer Luxifair Zentralbatterieanlage 

Brücke im KAM-Modul setzen!
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Anschluss “Fernmeldetableau“ an einer Easy+IP Anlage
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